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Tartalom

- Szabvanyos utvilagitas — MSZ EN 13 201

Utvilagitas tervezése

Utvilagitas ellendrzése

- Kovetelmenyek, igenyek

— Modszerek — statikus — dinamikus
- Koltsegek

Fejlesztési lehetdsegek
— Foldon, vizen, levegoben...

Tanulsagok, 6sszefoglalas
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Szabvanyos utvilagitas— MSZ EN 13 201

Utosztalytol figgo kovetelmények

- M osztalyok — fenysiriseq

- C es P osztalyok — megvilagitas

- Adaptiv vilagitasi rendszer
- csak az atlagos ertek valtozhat!

1. tablazat: M vilagitasi osztalyok

Lighting
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Osztaly Az Uttest burkolatanak fénysirisége szaraz és nedves Ronto Kérnyezeti
utburkolat esetén kaprazas vilagitas
Széraz Gtviszonyok Nedves Ut- | Szdaraz Utvi- | Szaraz utvi-
viszonyok szonyok szonyok
I U, u-® Uow ® e Re®
i [legalabb] [legalabb] [legalabb] [legfeljebb] [legalabb]
[legkisebb %
karbantarta-
si érték]
cd/m?
M1 2,00 0,40 0,70 0,15 10 0,35
M2 1,50 0,40 0,70 0,15 10 0,35
M3 1,00 - - ——
Osztaly Horizontalis megvilagitas
M4 0,75 —
E U
M5 0,50 ) L [legalabb]
M6 0.30 [legkisebb karbantartasi ertek]
’ Ix
Co 50 0,40
C1 30 0,40
C2 20,0 0,40
C3 15,0 0,40
C4 10,0 0,40
C5 7,50 0,40
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Szabvanyos uUtvilagitas — MSZ EN 13 201
Tervezoszoftverek segitsegevel (>
« Relux

« Dialux

DYANA 1 90W CPO-TW CL2 MLEGO [V-4H2]
96260962

Kl
[
Ell

Luminaire DYANA 1 90W CPO-TW 012 MLESD
V42
pr——— T T I
= e

Pole distance  10.000 m
Light centre height  6.000 m
Boom angle 100
Light overhang 0500 m
Pole rotation 0.0 °
No. of luminaires per pole
1

Pole distance from roadway
2.000
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, Lighting
Utvilagitas ellenorzese

144 144 14

- FenysUrUseg (L,) meres

- Megvilagitas (E,) meres

14 ” ”n

- MéromuUszerek kovetelmenyei

- ,SzUkseges lehet a kalibralast és a fotometriai jellemzdket a mereskor fennallo
kornyezeti hOmerseklet és paratartalomnak megfeleloen elvegezni, spektralis
eltérési korrekciot alkalmazni (spectral mismatch correction) a vilagitotestek

altal a lathato tartomanyban kibocsatott sugarzas spektralis 0sszetételenek
figyelembe vetelevel.”

~ I1SO 17025 szerint akkreditalt laboratorium altal kalibralt mUszer legyen
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Utvilagitas ellenorzese
3.2.
dinamikus mérérendszer (dynamic measurement system)

Olyan mérGrendszer, amely a mérések elvegzéséhez az utburkolaton hossziranyban mozog.

3.3.
statikus meérorendszer (static measurement system)

Olyan merdrendszer, amely hasznalat kozben nem mozog.
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Lighting

Utvilagitas ellenérzése — statikus modszer — L,
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https://lightquality.blog/2020/10/23/how-to-measure-luminance-distribution-of-the-road/
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http://www.lidlight.com/post/measure-your-light-with-ease
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, Lighting
Utvilagitas ellenorzese — dinamikus modszer — L,
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OP45 - Proceedings of 29th CIE Session 2019
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Utvilagitas ellenérzése — dinamikus modszer — E,

https://hu.pinterest.com/pin/289637819771031706/

https://hotlifestylenews.com/world-news/dublin-driver-films-car-covered-on-fairy-lights-on-the-motorway/
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Meqgvilagitas erdssége (Lux)

Lighting

2013.04.24

| A méréseket végezte:
FAKO DATA KFt,

' I
870

I\“lax‘ : 36,00
Atl. : 10,27
Min. : 0,90

T T T L T T T
880 8490 900 910
Mérések sz2éma (0,9 mjmérés)

Max, : 36,00 Max, : 35,70
Atl. : 10,62 Atl,
Min. : 1,00 Min, :
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Fako-Data-Kft.-7000-LED-ellen6rz6-megvilagitas-mérés-lil.-rész-101.pdf
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, Lighting
Utvilagitas ellenorzese — dinamikus modszer — E,

P &

Edzvildgitési Aniét Ebzvildgitdsi Ankét
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, Lighting
Utvilagitas ellendrzese — hibrid modszer - E,

Mérokocsi hasznalata

tobb meéresi pont egyidejuleg

merési pontok kozotti gyors atallas

memoriaba rogzitett adatok [Ix]

memoariaba rogzitett tavolsagertékek [m]
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Adaptive und kontrastoptimierende StraBen-beleuchtungskonzepte fiir Berlin — TU Berlin
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Lighting

Innovativ otletek Utvilagitas ellendrzo meresere
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https://www.123rf.com/photo_134478220_overhead-aerial-drone-night-shot-of-city-street-lights-in-lugano-switzerland.html
https://www.123rf.com/photo_134478220_overhead-aerial-drone-night-shot-of-city-street-lights-in-lugano-switzerland.html
https://unsplash.com/photos/gOUh_TsI4Dk

Lighting
Utvilagitas ellenérzési igény -
Rekonstrukcio elotti allapot felmerese
- Karbantartas nelkul
- Karbantartas utan
Rekonstrukcio utani allapot felmerese
- Szabvanyossag ellendrzese

- Objektiv 6sszehasonlitas megvalositasa
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Utvilagitas ellenérzés eréforrasigénye
Hagyomanyos, statikus modszerekkel egy
tobb tizezer fOs varos felmerese:

- nehanyszor 10 km Uthalozattal

- 20-40 €jszaka =2 rengeteq idd es penz —
kevesen engedhetik meg maguknak

https://medium.com/the-passion-of-christopher-pierznik-books-rhymes/time-vs-money-3a8595609054
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Lighting

Innovativ otletek felmeréesre
Altalunk kifejlesztett modszerekkel egy tobb tizezer fés varos felmérése:

- nehanyszor 10 km Uthalozat

- 3-5 0ra =2 jelentds erdforras es koltseg csokkenes

Rengeteg plusz informaciot is kapunk:
- Oszlopmagassagok
- Oszlopgeometriak — Ut szelehez viszonyitott poziciok

- Meglevo berendezesek azonositasa
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Lighting
Tanulsagok, 6sszefoglalas

- Szabvanyos utvilagitas tervezoprogramokkal is keszitheto

- Utvilagitas auditra szamos megoldas alkalmazhato
— Statikus modszerek
— Dinamikus modszerek

- Meres celja:
- Szabvanyossag ellenorzese
- Beruhazas eredmenyenek objektiv 6sszehasonlitasa

- Innovativ megoldasunkkal elérhetove valik akar teljes telepilesek ido es
koltseghatekony felmerese
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Koszonom a megtisztelo figyelmet!

Utvilagitas audit — innovacios lehetdségek

There are labs dealing with light... L ht
...and there is Ig g
Els)

El6ado: Dr. Csuti Peter
< csuti.peter@lightinglab.eu

4 e LightingLab Kalibralolaboratorium Kft.
nght b | < info@lightinglab.eu
(® https://lightinglab.eu

@ Az el6adas az ,Al powered Digital twin for lighting infrastructure in the context of front-end Industry 4.0",
tamogatasi szerz6dés szam: 101007319, valamint ,Magyar részvetel tamogatasa az AI-TWILIGHT H2020 ECSEL
AI-TWILIGHT 101007319 projektben”, tamogatdi okirat szama: 2019-2.1.3-NEMZ_ECSEL-2021-00008 projekt keretében készilt
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